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1F装修-01

一层车间平面布置图
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2F装修-01

二层车间平面布置图
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3F装修-01

三层车间平面布置图
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图纸名称HYHJR-210321

4F装修-01

四层车间平面布置图

显影脱膜房：（黄光）

净化等级：千级

温度：夏季22± 2℃，冬季18± 2℃

相对湿度：50%± 5RH

设备：

显影机+暂存机+脱膜前曝光机+脱膜机

配 DI水、电、净化压缩气、抽排风管（碱）

排水管、排碱管


